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AWARIA AWARIA 
„„blackblack‐‐outout””

77‐‐8 kwietnia 2008 r.8 kwietnia 2008 r.

Lista miast ktLista miast któóre zostare zostałły pozbawione zasilania w energiy pozbawione zasilania w energięę elektrycznelektrycznąą::

Szczecin,
Police, 
Nowe Warpno, 
Trzebież, 
Goleniów,
Maszewo, 
Nowogard, 
Stargard Szczeciński, 
Świnoujście

Międzyzdroje, 
Wolin, 
Kamień Pomorski, 
Trzebiatów, 
Resko, 
Płoty, 
Gryfice, 
Golczewo, 
Dobra Nowogardzka

Szacuje siSzacuje sięę, , żże dnia 8 kwietnia 2008 r. w godzinach porannych ok. 630 tys. e dnia 8 kwietnia 2008 r. w godzinach porannych ok. 630 tys. 
mieszkamieszkańńccóów pozbawionych byw pozbawionych byłło dostaw energii elektrycznej.o dostaw energii elektrycznej.
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Przebieg awarii w Szczecinie

Awaria godz. 0.02

8.04.2008 r.
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8.04.2008 r.
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8.04.2008 r.
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Awaria godz. 1.55
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AWARIA AWARIA 
„„blackblack--outout””

77--8 kwietnia 2008 r.8 kwietnia 2008 r.





Kaskadowe zniszczenie słupów przelotowych linii 220 kV 
Morzyczyn-Police (słupy 124-129) o wysokiej regularności formy 
zniszczenia



Kaskadowe zniszczenie sKaskadowe zniszczenie słłupupóów przelotowych linii 110 kV Morzyczynw przelotowych linii 110 kV Morzyczyn--ŁŁobez (sobez (słłupy 75upy 75--
73) o wysokiej regularno73) o wysokiej regularnośści formy zniszczenia. Widok w kierunku ci formy zniszczenia. Widok w kierunku MorzyczynaMorzyczyna. . 



Awarie Awarie 
zasilania w 2010 r.zasilania w 2010 r.

woj. zachodniopomorskiewoj. zachodniopomorskie
W obszarze działania Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin:
9  stycznia  – awaria  linii  średniego  napięcia,  wyłączonych  32  stacje  transf.,  brak  prądu 

w 13 miejscowościach,
10  stycznia  – awaria  linii  średniego  napięcia,  wyłączonych  15  stacji  transf.,  brak  prądu  w  mieście 

Szczecinie,
18  stycznia    ‐ uszkodzenie  kabla  średniego  napięcia  15  kV,  wyłączenie  8  stacji  transf.,  brak  prądu 

w dzielnicy Żelechowo w Szczecinie,
20 stycznia  ‐ awaria stacji transf. w Szczecin Dąbiu,
25  stycznia – ENEA Gorzów – awaria  linii  średniego napięcia, pozbawionych prądu kilka miejscowości 

w powiecie myśliborskim w tym miast Dębno,
27 stycznia – awaria stacji elektroenergetycznych średniego napięcia. Brak prądu w gminie Gryfino, 
28 stycznia  ‐ awaria linii średniego napięcia, wyłączonych ponad 100 stacji transf. brak prądu w mieście 

Szczecinie  oraz  w  miejscowościach  powiatów:  gryfińskiego,  pyrzyckiego,  stargardzkiego, 
wałeckiego i polickiego,

30  stycznia    ‐ awaria  linii  średniego  napięcia,  wyłączonych  16  stacji  transf.  Brak  prądu  w  21 
miejscowościach powiatu goleniowskiego, gryfickiego i stargardzkiego,

31  stycznia  – awaria  linii  średniego  napięcia, wyłączonych  20  stacji  transf.  Brak  prądu w  kilkunastu 
miejscowościach powiatu łobeskiego,

2  lutego  – awaria  3  linii  średniego  napięcia. Brak prądu w  kilku miejscowościach  powiatu  polickiego 
i części miasta Szczecina,        

10 lutego  ‐ awaria 8 stacji transf. Brak prądu w kilku miejscowościach powiatu pyrzyckiego,
28  lutego  – awaria  4  linii  średniego  napięcia.  Brak  prądu  w  kilkunastu  miejscowościach  powiatu 

gryfińskiego i myśliborskiego,
24 maja – awaria 3 linii średniego napięcia w rejonie GPZ Polmo w Szczecinie,
9 czerwiec – awaria linii wysokiego napięcia i 2 linii średniego napięcia, wyłączonych 7 stacji transf. Brak 

prądu w miejscowościach powiatów gryfińskiego i pyrzyckiego,



cdcd.. Awarie .. Awarie 
zasilania w 2010 r.zasilania w 2010 r.

woj. zachodniopomorskiewoj. zachodniopomorskie
W obszarze działania Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin:
4 lipca – uszkodzenie kabla średniego napięcia, brak prądu w Szczecinie –Śródmieściu, Szczecinie Dąbiu 

i Załomiu,
12  lipca  ‐ wybuch kondensatora  łączności w stacji GPZ Turzyn w szczecinie, brak zasilania stacji  transf. 

Niemierzyn. Brak prądu w dzielnicach: Niebuszewo i część Niemierzyna,
17  lipca  ‐ uszkodzenie 2  linii wysokiego napięcia, 70  linii  średniego napięcia  i 3300 

linii niskiego napięcia, wyłączonych 889 stacji transf. ilośćwszystkich odbiorców 
pozbawionych prądu – 34052

23 lipca – awaria elektroenergetyczna w centrum Szczecina,
4 sierpnia  ‐ awaria zasilania w Pobierowie i okolicznych miejscowościach,
17  sierpnia  – uszkodzenie  linii  średniego  napięcia,  brak  zasilania  w  25  stacjach  transf.  na  terenie 

Szczecina,
22 sierpnia – awaria  linii 110 kV w Szczecinie na odcinku Elektrownia Pomorzany – GPZ Gumieńce, brak 

prądu w dzielnicach: Pomorzany, Gumieńce i kilku miejscowościach powiatu polickiego, 
25 sierpnia – uszkodzenie kabla średniego napięcia w Szczecinie,

W obszarze działania Energa Operator SA Oddział Dystrybucji Koszalin:

28 stycznia – awaria linii średniego napięcia, brak prądu w miejscowościach powiatu świdwińskiego,
9 czerwiec – awaria kilkunastu linii energetycznych średniego napięcia i stacji energetycznych,
17 lipca   ‐ uszkodzone 2 linii wysokiego napięcia, 22 linie średniego napięcia i 220 linii niskiego napięcia, 

brak zasilania w 365 stacjach transformatorowych. Ilość wszystkich odbiorców pozbawionych prądu 
8000. 







WojewWojewóódzka Rada ds. Bezpieczedzka Rada ds. Bezpieczeńństwa stwa 
Energetycznego woj. zachodniopomorskiegoEnergetycznego woj. zachodniopomorskiego

W  związku  z  awarią,  która  miała  miejsce  8  kwietnia  2008  r.  Wojewoda 
Zachodniopomorski powołał Zespół ds. Zbadania Przyczyn  i Skutków Katastrofy 
Energetycznej.

Zespół opracował raport w którym określił zalecenia prac dla:
• ZEDO S.A.  ‐ obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Zespół

Elektrowni Dolna Odra,
• PSE Operator S.A.,
• ENEA Operator Sp. z o.o.,

Najważniejsze zalecenia:

Dla ZEDO:
• Praca potrzeb własnych w EC Pomorzany bez zasilania z zewnętrznej sieci,
• Tworzenie wysp energetycznych zasilanych z Elektrowni Pomorzany i Elektrowni 

Szczecin,

Dla PSE Operator S.A.
• Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Morzyczyn,
• Budowa linii 220 kV Recław – Glinki,
• Położenie drugiego  toru  na  istniejącej  linii  220  kV Krajnik  – Glinki  do  rozdzielni 

Pomorzany,



WojewWojewóódzka Rada ds. Bezpieczedzka Rada ds. Bezpieczeńństwa stwa 
Energetycznego woj. ZachodniopomorskiegoEnergetycznego woj. Zachodniopomorskiego

Zalecenia Zalecenia cdcd....
Dla PSE Operator S.A.
• Budowa rozdzielni 400 kV w stacji Morzyczyn,
• Budowa linii 220 kV Recław – Glinki,
• Położenie drugiego  toru  na  istniejącej  linii  220  kV Krajnik  – Glinki  do  rozdzielni 

Pomorzany,
• Wymiana izolatorów na liniach 220 kV,

Dla Enea Operator Sp. z o.o.
• Budowa linii napowietrznej 110 kV Dolna Odra – Chlebowo,
• Budowa linii kablowej 110 kV w Świnoujściu – inwestycja zakończona,
• Modernizacja linii napowietrznej 110 kV Glinki – Żelechowo,
• Budowa  linii  napowietrznej  110  kV  Gryfino  – Żydowce na  odcinku  Chlebowo  –

Żydowce,
• Budowa linii napowietrznej 110 kV Recław – Stepnica  ‐ Łozienica,
• Rozbudowa i modernizacja linii napowietrznej 110 kV Dąbie – Zdroje – El. Szczecin,
• Rozbudowa i modernizacja linii napowietrznej 110 kV Dąbie – Pomorska, 
• Rozbudowa i modernizacja linii napowietrznej 110 kV Pomorska – Załom,
• Rozbudowa  i  modernizacja  linii  napowietrznej  110  kV  Załom  – Łozienica  –

Goleniów,

REALIZAJA POWYŻSZYCH ZALECEŃ ZOSTAŁA UJĘTA W PLANACH ROZWOJU OSP I OSD



2020 = 3 x 20%2020 = 3 x 20%

Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020 r.: 

1. 20%  redukcja emisji gazów  cieplarnianych w  stosunku do poziomu 
z 1990 r.;

2. 20% zmniejszenie zużycia energii;

3. 20% udział energii ze  źródeł odnawialnych w zużyciu energii w UE 
do 2020 r. 

Cele  te  będą celami  całej  UE  – niekoniecznie  wszystkich  Państw 
Członkowskich.

Dla  energii  elektrycznej  w  Polsce  oznacza  to  15% udział OZE 
w końcowym zużyciu energii brutto.

W  odniesieniu  do  kogeneracji  18% w  łącznym  zużyciu  energii 
elektrycznej w 2020 r.



Moc zainstalowana Moc zainstalowana 
koncesjonowanych instalacji OZEkoncesjonowanych instalacji OZE

Stan na 26.07.2010 r. Stan na 26.07.2010 r. 

Moc zainstalowana [MW]

Rodzaj źródła OZE
2008 r. 2009 r. 2010 r.

(1) (2) (3) (4)

Elektrownie na biogaz 54,615    70,888  77,008

Elektrownie na biomasę 231,990    252,490 252,490
Elektrownie wytwarzające e.e.

z prom. słonecznego ‐ 0,001 0,012

Elektrownie wiatrowe 451,090    724,657 1057,797

Elektrownie wodne 940,576    945,210 947,526

Współspalanie ‐ (38 jednostek) (40 jednostek)

Łącznie 1 678,271 1 993,246 2 334,833

16



Identyfikacja problemów sieci 
elektroenergetycznych:

Linie energetyczne ‐ średni wiek ponad 30 lat (koniecznośćmodernizacji),

Promieniowe układy pracy sieci – brak rezerwowego zasilania w przypadku 
awarii,

Brak  możliwości  przesyłowych  z  północy  kraju  (rosnąca  liczba  nowych
inwestycji w szczególności źródła wiatrowe OZE),

Brak akceptacji społecznych,

Przeprowadzanie linii przez obszary chronione,

Trudności z pozyskiwaniem „prawa drogi”,

Cena prawa drogi,

Drzewostan,
Kradzieże,



dziękuje za uwagę
Jacek Górski
jacek.gorski@ure.gov.pl

Stargard Szczeciński, wrzesień 2010


